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1 Część opisowa

1.1 Opis ogólny

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wymienników centralnego ogrzewania w hali nr 6 w Katowicach, Plac Gwarków 1 na podstawie uzyskanych warunków technicznych wraz z zatwierdzeniem przez Zamawiającego oraz Tauron Ciepło następnie wykonanie i wdrożenie tegoż projektu wraz z odbiorem przez Tauron ciepło i UDT. W zakres prac wchodzą także roboty budowlane związane z remontem pomieszczenia wymiennikowni i modernizacja automatyki wymienników w budynku „A”, „C” i Pawilonu II.
1.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

W wymiennikowni hali nr 6 znajdują się trzy wymienniki. Jeden nowy oraz dwa stare które wymagają modernizacji. Zamawiający posiada nie uzgodniony z dostawcą ciepła projekt modernizacji starych wymienników, który trzeba ograniczyć do funkcjonalnego minimum w celu ograniczenia kosztów inwestycji. Modernizowane wymienniki muszą być wyposażone w automatykę pogodową oraz telemetrię umożliwiającą pełne sterowanie wymiennikiem przez Internet. Obecnie zastosowano na terenie Instytutu sterownik Danfoss ECL Comfort 310.
Ponadto należy wykonać:

1. Budynek „A” - Wymiana sterownika Danfoss ECL 210 na sterownik w pełni sterowany przez internet wraz aktywowaniem go na stronie producenta,
2. Budynek „C” Wymiana sterownika Samson Travis 5479 RS 485 na sterownik w pełni sterowany przez internet wraz aktywowaniem go na stronie producenta,

3. Hala nr 6 - Wymiana sterownika Siemens RVD 255 na sterownik w pełni sterowany przez internet wraz aktywowaniem go na stronie producenta`,

4. Pawilon II - Wymiana sterownika Danffos (typ nie znany) na sterownik w pełni sterowany przez internet wraz aktywowaniem go na stronie producenta,
5. Hala nr 6 – prace budowlane związane z remontem pomieszczenia wymiennikowni – wykonane na podstawie załączonego przedmiaru robót,

Nowo zabudowany sterownik wymieniony w punktach 1 – 4 musi co najmniej mieć możliwość sterowania pompami, sterowania napełniania instalacji, kontroli i sterowania krzywą grzewczą oraz możliwości ustawianie maksymalnych temperatur zasilania instalacji niskich parametrów oraz powrotu wysokich parametrów. Ponadto kontroli ciśnień w instalacjach oraz możliwość podłączenia liczników ciepła i ich kontrolę przez internet.
2 Zakres projektu i instalacji wymiennika c.o. oczekiwany przez Zamawiającego.
2.1 Instalacja wymiennika c.o.:

· Projekt wykonawczy,
· Konieczne do realizacji inwestycji uzgodnienia (Tauron ciepło i UDT)
· Kosztorys ofertowy obejmujący likwidację starego i budowę nowego wymiennika

· Kosztorys ofertowy na prace budowlane,

· Wykonanie modernizacji instalacji wymiennika wraz z robotami budowlanymi,

2.2 Automatyka i telemetria:

· Projekt automatyki pogodowej zawierający układy telemetryczne pozwalające na pełną kontrolę i sterowanie układami automatyki przez Internet obejmujący wszystkie modernizowane układy.
· Kosztorys ofertowy.

· Wykonie układu automatyki pogodowej wraz telemetrią i uruchomieniem sterownika na stronie internetowej – koszt pierwszego uruchomienia po stronie Wykonawcy.

3 Część informacyjna

3.1 Zawartość projektu instalacji wymiennika.
Projekt instalacji modernizacji wymiennikowni winien obejmować:

· Opis instalacji wymiennika,

· opis systemu automatyki, opis jego funkcji,

· opis współpracy z instalacjami istniejącymi,

· kompletną część rysunkową,

· zestawienie urządzeń wchodzących w skład systemu z podaniem danych charakterystycznych parametrów i danych producenta.

· konieczne uzgodnienia.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowania w formach:

-
część rysunkową w formie papierowej w 4 egzemplarzach,

-
przedmiary i kosztorysy w formie papierowej w 4 egzemplarzach,

-
projekty w formie elektronicznej:

-
opisy, specyfikacje w formie edytowalnej i „pdf” w 2 egzemplarzach, 

-
część rysunkową  w „dwg” oraz „pdf”  w 2 egzemplarzach,

-
przedmiary i kosztorysy w formie elektronicznej w rozszerzeniu „ath” oraz „pdf” w 2 egzemplarzach.
3.2 Zawartość oferty.
Dokumentacja modernizowanych wymienników - zał. nr 1
Przedmiar robót budowlanych – zał. nr 2
3.3 Sposób wykonywania prac
Inwestycję  należy wykonywać w porozumieniu z Zamawiającym uwzględniając fakt, że prace prowadzone będą na czynnym obiekcie i wszelkiego rodzaju prace głośne mogą być realizowane po godz. 15.oo. 

Do Wykonawcy należy takie zaplanowanie prac aby prace nie kolidowały z powyższym ograniczeniem i jednocześnie zakończyły się w wymaganym terminie.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac musi przedłożyć harmonogram realizacji i uzyskać akceptację Zamawiającego.

